
Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
Vol. 21, No. 2, Juli 2024 

P-ISSN: 0216-3241 E-ISSN: 2541-0652 
 

123 

 

ESTIMASI BEBAN LISTRIK JANGKA PENDEK MENGGUNAKAN 
TIME SERIES NARX PADA BANGUNAN BERTINGKAT 

O. R. Armanto1), N. A. Windarko2), Setiawardhana3), K. R. S. Suda4) 

1,2 Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 
3 Jurusan Teknik Informatika dan komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

4 Jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Nasional 
Email: Onyarmanto97@gmail.com, ayub@pens.ac.id, setia@pens.ac.id, redasetiawan1@gmail.com 

 
 

Penggunaan energi sebagai komponen utama dalam menjalankan aktivitas dari 
waktu ke waktu semakin bertambah, khususnya untuk energi listrik.Dari pekerjaan 
industri, komersil dan pendidikan. Menurut OECD Institusi pendidikan tinggi dan 
komersil menggunakan 35% - 45% lebih tinggi energi listrik daripada hunian dan 
perkantoran. Namun dalam penggunaan energi listrik terbilang belum secara 
kesuluruhan dan tidak efisien. Salah satu penyebab dari penggunaan energi yang 
tidak efisien adalah tidak memperhitungkan beban yang digunakan dan juga energi 
harian yang digunakan oleh komponen atau aktivitas yang dilakukan sehingga perlu 
adanya solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Salah satu cara yang 
dapat menggunakan metode Time Series NARX. NARX adalah salah satu metode 
dari Time Series Neural Network yang menggunakan penundaan agar menghasilkan 
akurasi yang diinginkan .Pada penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil maksimal 
dan efisien serta mengurangi penggunaan energi listrik yang berlebihan. Hasil dari 
penelitian ini mendapatkan MAPE sebesar 16,08% dan RMSE sebesar 20,96 
 
Kata kunci: Time Series NARX , Estimasi Beban , Konservasi Energi , Efisiensi Energi 

 
 

The energy as a primary component to carrying out all activitieshas been increasing 
over time, especially for electrical energy. From Industrial, Commercial and 
Educational work. According the OECD, education institute and commercial buildings 
use 35% - 45% more electricity than residential and office building However, the 
utilization for electrical energy is ineffecient. One of the reasons for inefficient energy 
use the lack of consideration for the loads used and the daily energy consumed by 
components or activities performed, So there is need appropriate solutions to improve 
this condition. One method can be used is Time Series NARX ,NARX is one of 
method the Time Series Neural Network that use delays to produce the desired 
accuracy In this research hope that will achieve maximum and efficient results while 
reducing excessive electricity consumption. The research resulted in MAPE 16,08% 
and in RMSE 20,96   
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1. PENDAHULUAN  

Penggunaan energi dari tahun ke tahun selalu meningkat, khususnya penggunaan energi listrik 
hal itu disebabkan dari beberapa hal salah satunya yaitu inovasi peralatan yang memudahkan setiap 
aktivitas manusia. Menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 
konsumsi energi total bangunan institusi Pendidikan tinggi dan komersil kurang lebih 35% - 45% lebih 
tinggi daripada hunian[1] . Konsumsi energi dapat dipengaruhi dari berbagai macam parameter seperti 
cuaca, populasi, industrial, dan lain sebagainya. Penggunaan energi listrik yang terlalu tinggi 
menyebabkan ketidakefesienan dari segi pengelolaan energi dan lainnya [2].Penggunaan energi listrik 
dalam jangka waktu tertentu juga akan mempengaruhi konsumsi energi dan kualitas energi yang 
digunakan, dalam penelitian kali ini menggunakan jangka pendek (Short – Term)[3]. Jangka pendek 
digunakan dalam kurun waktu 1 hari hingga 1 minggu[4] oleh sebab itu diperlukan adanya estimasi 
beban aktif untuk kebutuhan energi listrik yang dibutuhkan. Dan salah satu cara untuk melakukan 
estimasi beban aktif dengan Artificial Neural Network 
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Kecerdasan buatan (Artificial Neural Network) adalah sebuah pembelajaran mesin yang dapat 
menganalisis suatu model kompleks dengan pendekatan seperti saraf [5]. Ada beberapa contoh 
syaraf buatan seperti Feedforward Neural Network, Long Short Term Neural Network, Convolutional 
Neural Network dan lainnya[1]. Pada salah satu metode dalam jaringan syaraf tiruan terdapat metode 
Long Term Neural Network  atau juga Time Series Neural Network karena memiliki kemampuan untuk 
menganalisa sebuah model kompleks dengan acuan waktu[6].Salah satu Teknik dari metode Time 
Series Neural Netowork adalah metode NARX adalah peramalan deret waktu yang menghasilkan 
kinerja peramalan yang kuat dengan struktur model meliputi lapisan input layer, feedback layer, input 
delay dan Output delay[7]. Metode NARX memiliki feedback layer yang berfungsi untuk 
memungkinkan ketersediaan langkah waktu input secara bersamaan karena penundaan faktor 
penting untuk metode ini serta input yang digunakan termasuk kedalam Input Non – Linear sehingga 
Delay Feedback Layer sangat penting[8] 

 Jangka waktu dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah metode analisa 
yang digunakan serta untuk mencari nilai input yang diinginkan. Jangka waktu yang sering digunakan 
oleh para peneliti yaitu jangka waktu panjang (Long-Term), jangka waktu menengah (Mid – Term) dan 
yang terakhir yaitu jangka waktu pendek (Short – Term)[4]. Karena penelitian ini menggunakan jangka 
waktu pendek karena pada jangka waktu pendek responsif apabila terjadi fluktuatif, detail imput yang 
digunakan tergolong cepat karena dalam kurun 1 minggu saja dan resiko overlifting rendah[9] 

Dari latar belakang diatas maka peneliti mengangkat topik penelitian yang berjudul Esimasi 
Beban Listrik jangka Pendek Menggunakan Time Series NARX Pada Bangunan Bertingkat 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan Time Series Neural Network NARX yang merupakan bagian dari 

Artificial Neural Network (Kecerdasan Buatan) dan berikut adalah flowchart dalam penelitian ini. 

 

Gambar  1 Diagram alur penelitian 
 

Pada penelitian ini menggunakan kurang lebih 2016 data input dan dengan delay 2 dan 
5 . Pada gambar 1 terdapat 2 flowchart agar memudahkan peneliti untuk melakukan training 
terlebih dahulu kemudian melakukan testing data agar memperoleh model estimasi yang 
diinginkan. Pada pengambilan data yang dilakukan, ada beberapa data input yang diperoleh 
yaitu : 

• Data Jam 

• Data Hari 
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• Data Tegangan (V) 

• Data Arus (I) 

• Data Daya Aktif (KW) 

• Data Daya Semu (KVA) 

• Data Daya Reaktif (KVAr) 

• Dan lain lain 

 
Gambar  2 Contoh Data yang diperoleh 

 

Pengambilan data dilakukan dari Power Meter yang telah terpasang Smart Meter Logger yang 
berfungsi menyimpan data yang telah terbaca oleh Power Meter[10]. Kemudian setelah data diambil 
dilakukan preprocessing data untuk menentukan data yang digunakan sebagai objek penelitian. Data 
yang digunakan untuk Training Time Series Neural Network yaitu data Jam, data hari dan daya aktif 
(KW) data yang diambil adalah data dengan kurun waktu 1 minggu. 

Kemudian pada flowchart training dilakukan data split untuk membagi jumlah data yang 
digunakan untuk training, validation dan testing. Disini pembagian data menjadi 60% Training Data, 
10% Validation Data, 20% Testing Data maka data training berjumlah 1209 data yang akan 
digunakan. 

 

 
Gambar  3 Jumlah data training dan testing 

 
 
 

Kemudian setelah menentukan jumlah data training serta delay yang diinginkan maka 
buat struktur dari Time Series Neural Network NARX dengan menggunakan 2 delay 
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Gambar  4 Struktur Time Series NARX 

 

Kemudian dilakukan training data hingga menghasilkan Learning data namun apabila hasil yang 
keluar tidak sesuai dengan yang diinginkan maka dapat kembali ke data preprocessing karena 
kesalahan terjadi karena ada data yang hilang atau data kurang lengkap[11]. Dan apabila 
menghasilkan learning yang diinginkan maka akan memunculkan model data training yang akan 
digunakan sebagai pembanding dengan data asli . 

Pada Compare Model Training di flowchart data Testing adalah membandingkan hasil model 
dengan jumlah data testing yang akan digunakan yang berjumlah 605 data[12].yang kemudian 
memunculkan model terbaik yaitu model data forecasting yang digunakan sebagai estimasi beban 
mingguan. 

 

 
Gambar  5 Contoh hasil model forecasting dengan data asli 

 

Kemudian hasil perbandingan antara model data forecasting dengan data asli akan 
menghasilkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan Root Mean Square Error 
(RMSE)  

 
 
 
 
 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini juga menggunakan 10 hingga 500 neuron dengan 2 delay. Berikut 
adalah hasil MAPE dan RMSE dari penelitian ini. 

 
Tabel  1  Hasil Mape 2 Delay 
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MAPE Time Series  (2 Delays) 3 Input NARX 

JUMLAH HIDDEN NEURON 

Bulan 
10 

Hidden  
20 

Hidden 
30 

Hidden 
40 

Hidden 
50 

Hidden 
100 

Hidden 
250 

Hidden 
500 

Hidden 

Minggu 1 19.43% 19.11% 18.73% 19.06% 19.07% 18.25% 19.41% 19.76% 

Minggu 2 25.32% 25.04% 24.92% 24.97% 25.31% 24.20% 26.08% 25.80% 

Minggu 3 17.31% 16.70% 16.87% 16.58% 17.01% 16.08% 17.52% 17.82% 

Minggu 4 21.27% 19.07% 18.68% 18.87% 19.44% 17.90% 20.44% 21.10% 

 
Tabel  2 Hasil RMSE 2 Delay 

RMSE Time Series  (2 Delays) 3 Input NORX 

JUMLAH HIDDEN NEURON 

Bulan 
10 

Hidden  
20 

Hidden 
30 

Hidden 
40 

Hidden 
50 

Hidden 
100 

Hidden 
250 

Hidden 
500 

Hidden 

Minggu 1 29.14 28.5 27.94 28.75 29.27 28.36 30.32 30.17 

Minggu 2 39.25 38.5 38.28 38.57 39.48 38.54 40.56 40.34 

Minggu 3 26.66 26.07 25.82 26.57 27.06 25.85 28.25 28.43 

Minggu 4 23.17 21.58 21.55 21.98 23.21 20.96 24.41 25.53 

 
Dan berikut adalah hasil dari perbandingan hasil estimasi dengan data terbaru (Real) 

yang digunakan. 

 
Gambar  6 Hasil Perbandingan Minggu 1 

 

Pada Minggu 1 memiliki hasil MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dan RMSE 
(Root Mean Square Error) sebesar 18,25% dan 28,36. Nilai tersebut masih dalam 
interpretasi akurat seperti yang ditampilkan pada tabel 5 
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Gambar  7 Hasil perbandingan minggu 2 

 

Sedangkan pada minggu 2 memiliki hasil MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dan 
RMSE (Root Mean Square Error) sebesar 24,20% dan 38,54 Nilai tersebut masuk dalam 
interpretasi kurang akurat seperti yang ditampilkan pada tabel 5. Hal ini karena terdapat data 
yang tidak masuk ke dalam data historical sebelumnya sehingga nilai error meningkat. 

 

 
Gambar  8 Hasil perbandingan minggu 3 

 

Pada Minggu 3 memiliki hasil MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dan RMSE (Root Mean 
Square Error) sebesar 16,08% dan 25,85. Nilai tersebut masih dalam interpretasi akurat seperti yang 
ditampilkan pada tabel 5. Dan juga nilai error terendah pada percobaan dengan delay 2 
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Gambar  9 Hasil perbandingan minggu 4 

 

Pada Minggu 4 memiliki hasil MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dan RMSE (Root Mean 
Square Error) sebesar 17,90% dan 20,96. Nilai tersebut masih dalam interpretasi akurat seperti yang 
ditampilkan pada tabel 5. Serta memiliki nilai RMSE terendah pada percobaan dengan delay 2 

Dan pada pada delay 5 menggunakan neuron 10 hingga 500 neuron dengan hasil MAPE dan 
RMSE berikut. 

  
Tabel  3 Hasil MAPE 5 Delay 

MAPE Time Series  (5 Delays) 3 Input NARX 

JUMLAH HIDDEN NEURON 

Bulan 
10 

Hidden  
20 

Hidden 
30 

Hidden 
40 

Hidden 
50 

Hidden 
100 

Hidden 
250 

Hidden 
500 

Hidden 

Minggu 1 25.40% 25.11% 26.87% 25.40% 25.26% 24.70% 28.91% 29.28% 

Minggu 2 19.70% 19.83% 20.71% 19.58% 19.39% 19.07% 23.11% 24.01% 

Minggu 3 18.10% 18.21% 17.59% 17.55% 17.65% 18.89% 24.02% 20.78% 

Minggu 4 18.97% 19.55% 20.45% 19.88% 19.47% 19.70% 21.71% 24.12% 

 
Tabel  4 Hasil RMSE 5 Delay 

RMSE Time Series  (5 Delays) 3 Input NARX 

JUMLAH HIDDEN NEURON 

Bulan 
10 

Hidden  
20 

Hidden 
30 

Hidden 
40 

Hidden 
50 

Hidden 
100 

Hidden 
250 

Hidden 
500 

Hidden 

Minggu 1 39.36 39.94 40.14 39.36 39.12 39.16 52.2 47.65 

Minggu 2 29.18 29.41 29.59 29.36 29.18 28.94 45.39 40.17 

Minggu 3 27.54 27.69 28.61 28.06 27.76 27.6 44.73 30.02 

Minggu 4 31.43 32.61 33.5 32.66 32.65 32.14 46.27 46.27 

 
Dan berikut adalah hasil dari perbandingan antara estimasi dengan data terbaru (Real) yang 

digunakan. 
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Gambar  10 Hasil perbandingan minggu 1 

 

Pada Minggu 1 memiliki hasil MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dan RMSE (Root Mean 
Square Error) sebesar 25,40% dan 39,36. Nilai tersebut masih dalam interpretasi kurang akurat 
seperti yang ditampilkan pada tabel 5. Penyebab hal ini dikarenakan adanya input data yang tidak 

termasuk dalam historical data pada data training.  
 

 
Gambar  11 Hasil perbandingan minggu 2 

 

Pada Minggu 2 memiliki hasil MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dan RMSE (Root Mean 
Square Error) sebesar 19,58% dan 29,36. Nilai tersebut masih dalam interpretasi akurat seperti yang 

ditampilkan pada tabel 5.  
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Gambar  12 Hasil perbandingan minggu 3 

 

Pada Minggu 3 memiliki hasil MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dan RMSE (Root Mean 
Square Error) sebesar 17,55% dan 28,06. Nilai tersebut masih dalam interpretasi akurat seperti yang 
ditampilkan pada tabel 5.  

 

 
Gambar  13 Hasil perbandingan minggu 4 

Pada Minggu 4 memiliki hasil MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dan RMSE (Root Mean 
Square Error) sebesar 19,88% dan 32,66. Nilai tersebut masih dalam interpretasi akurat seperti yang 
ditampilkan pada tabel 5. Dan untuk tabel interpretasi MAPE yaitu sebagai berikut. 

 
Tabel  5 Intepretasi MAPE 

No Persentase Akurasi 

1 0 - 10% Sangat Akurat 
2 11 – 20% Akurat 
3 21 – 30% Kurang Akurat 
4 31 -  40$ Tidak Akurat 
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4. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan yang bisa didapatkan dari Penelitian ini ada beberapa hal diantaranya yaitu : 
1. Penggunaan Metode NARX (Non-Linear Autoregressive with Exogenous Input) dapat 

digunakan untuk mencari peramalan (Forecasting) beban dengan akurasi akurat sesuai 
interpretasi yang telah dibuktikan pada hasil percobaan. 

2. Pada percobaan menggunakan 60% Training , 30% Testing dan 10% Validasi 
menggunakan, sehingga data yang digunakan untuk percobaan kali ini berjumlah 2016 
data  

3. Pada delay 2 memiliki nilai Error terbaik pada neuron 100 pada minggu ke 3 dengan 
nilai 16,08% dan untuk delay 5 terbaik pada minggu 3 dengan nilai Error sebesar 
17,55% dan kedua delay tersebut masuk kedalam akurasi akurat  

4. Hasil keseluruhan dari minggu ke 1 hingga minggu ke 4 memiliki nilai akurasi yang 
tinggi sehingga metode ini bisa digunakan untuk minggu berikutnya, dengan jangka 
waktu pendek berkisar antara (1 minggu hingga 1 bulan) berikutnya. 
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